
SW 50
35 Нм

SW 12
14 Нм

SW 55
35 Нм

Инструкция по монтажу
Сервисные комплекты
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M1 CuSn5ZnPb (Rg5)
M2 EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) 

2 Pу 25 AVA M1

2 Pу 25 AVA M2

3 Pу 25 AVDS M1

4 Pу 25 SAVA M1

4 Pу 25 SAVA M2

5 Pу 25 SAVD M1

5 Pу 25 SAVD M2
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Pу 25 AVA M1 Pу 25 AVA M2
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Pу 25 AVDS M1
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Pу 25 SAVA  M1 Pу 25 SAVA M2
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Pу 25 SAVD M1 Pу 25 SAVD M2


